2 3 4 [ 5 6 | 7 [ 9
PV-Generator EVU
[ : PV-Wechselrichter Zahlerhauptverteilung Netz-
I
! 1 2 3 T 19 20 |
I I
g ?m . w ! 622 (769 V/ 8,85 A B1
! S0 G 4 ¥ Seuminse I .
1 | 5.500 Wp
1 .
: i 2% 187 (231) V/ 8,85 A A1 — 3{*2%”8 (F')’n‘\;t) (EF\’;U)
N L. | 3.300 Wp A2 3~ | @5 . - HAK
| 1
2 -
I | w SE I E e ]
‘L : § 3PN BEBA | PN | S 5x16
1
: : Speedwire 20
. 116
T 4x16 4
7=
Verbraucher 1 USS-Ableiter
f Typ1
PV-Generator PV-Wechselrichter P2
20 + 2x6 = 32 PV-Module C Fabrikat: SMA g Verbraucher 2 LEVU)
bt v ¢ Typ: STP 9000 TL-20 = RJJ\L
abrikat: Viessmann Nennleistung AC: 9.000 W \ 4 3 [{
Typ: Vitovolt 300 P275 AB Leistungsfaktor: 0,95 “E’ — ! a1 ek ;m, 3 r
Nennleistung: 275 Wp - b — % SLS 3x35A
Strom MPP: 8,85 A € e
Spannung MPP; 31,12V - P3
Spannung Leerlauf: 38,45V Verbraucher 3 (EVU)
-
Gesamtleistung: 32 x 275 Wh = 8,800 k\Wp -
> 7"‘\ o—— 1 Wwh ‘E\—
—-'L—l g 83A PN SLS 1x35A
X
%
3x400 V
50 Hz
P1.2: Sunny Home Manager 2.0:
Einspeisemanagement: kundeneigener elektronischer Stromsensor
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